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Rua Bartira, nº 300/A - Bairro Vila Leis -  Itu/SP - CEP 13.309-210 
CNPJ.: 26.938.926/0001-16                     Fone: 2118-6600 

 

Do Departamento de Compras/Licitações 

 

Ref.: Respostas ao Pedido de Esclarecimento, referente ao Pregão Presencial n.º 39/2019 

 

Dando conhecimento, aos Pedidos de Esclarecimento encaminhados, informamos que: 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

  

Dúvida Ref.: Pregão Presencial nº 39 / 2019 – Edital nº 53 / 2019 

 

 

 

 

Síntese do pedido de esclarecimento encaminhado   

 

1. Tenho uma dúvida em relação ao item 4. O relé de interface tem quantos contatos? 

 

2. Tenho uma dúvida em relação aos itens 69, 70, 71, 75,76, 77 e 78. Os disjuntores exigidos 

para todos estes itens citados são caixa moldada?   

 

  

 

Portanto, passamos à análise dos questionamentos. 

 

1 - Para o item 04 da lista de materiais, conforme mercado o padrão é de 02 (dois) contatos 

NA/NF (normalmente aberto e normalmente fechado); 

 

2 - Para os itens 69, 70, 71, 75, 76, 77 e 78, conforme mercado o padrão é de caixa moldada. 

 

Itu, 25 de setembro de 2019. 

 

 

Setor de Compras e Licitações 

Companhia Ituana de Saneamento – CIS 


